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現状GL＝TP+800

１号流入　掘削長13.03ｍ　改良長　9.83ｍ　１～14

掘削長13.03ｍ　改良長　10.96ｍ　15～80

3号流入　掘削長13.03ｍ　改良長　10.83ｍ　231～280

１号放流　掘削長13.03ｍ　改良長　9.43ｍ　81～98

掘削長13.03ｍ　改良長　10.70ｍ 99～230

（286、294のみ無芯）
281～294

山留壁　掘削長7.0ｍ　改良長　7.1ｍ　H100*100　L=7.00m
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ガス管
PE φ100
D.P.=0.65～0.75m

GL

4B088
0.489 4B090

0.555

大渡南16右1

ポンプ棟

吐出水槽

(着水井)
沈砂池

計画地盤高

TP+1.100

φ400x 9本x8列

φ400x 3本x9列

φ400x12本x2列

底部

φ400x 3本x9列

φ400x27本x 3列

底部

φ400x21本x15列

φ400x 3本x18列

φ400x12本x13列

底部

φ400x 3本x14列

φ400x21本x 2列

φ400x3本x1(芯無)

φ400x3本x7(芯有)

壁部

芯材 H100x100x6x8

φ400x3本x1(芯無)

φ400x3本x5(芯有)

壁部

芯材 H100x100x6x8

C

３号幹線　ゲート

１号幹線　ゲート

柱列式地盤改良工　平面図 S=1/200


